Step 7 - Projekte direkt starten

Um S7-Projekte ab V5 direkt zu starten (zB Verknupfung auf dem Desktop) ist folgende Vorgehensweise erforderlich: Man legt
eine neue Verknipfung zum Simatic-Manager an — am schnellsten durch Kopieren der vorhandenen Verknlpfung. Dann 6ffnet
man den Simatic-Manager und markiert das gewiinschte Objekt (zB Bausteine im Ordner AXIS). Durch die Tastenkombination
CTRL+ALT+C wird das Objekt in die Zwischenablage kopiert. Anschliessend lasst man sich die Eigenschaften der Verkniipfung
anzeigen. In der Registerkarte Verkniipfung setzt man den Cursor in Ziel ans Ende. Dann ein Leerzeichen eingeben, den Inhalt
der Zwischenablage durch die Tastenkombination CTRL+V einfligen und das Dialogfeld mit OK bestatigen. Das gewtinschte
Objekt kann nun durch Doppelklick auf die Verknlipfung getffnet werden. Das einzige was noch manuell gemacht werden muss,
ist die Vergrosserung des Fensters zum Vollbild und die Einstellung der Ansicht. Das passiert leider nicht automatisch. Bei jeder
Anderung der Namen in der Projektstruktur muss die Verkniipfung angepasst werden. Selbstverstindlich auch bei einer
Anderung des Pfades.

Verkniipfung anlegen

Standards

gewiinschtes Objekt markieren

QSIMATIC Manager - [Standards -- C:Daten’,57libs'Standard]
‘Qatei Bearbeiten  Einflgen  Zielsystem Ansicht Extras  Fenster  Hilfe - ﬂ

Dllerl| 4 (e = = S eerr— )

E--z Standards Objektname I Symbolischer Mame I Erstellsprache Tup | Grishe im Arbeitsspei | Autar | Name [Header)
-z 4415 &3 rCse LOCK_24%¢ AL Funktion 196 ARasppel  LOCK_24%
(B Quelen &3 FC60 TEACH_& AL Funktion 78 ARaeppel  TEACH_&X
%NET ¢ &3 FCE2 CHK_POS Al Funktion 136 ARaeppel  CHK_POS
235 &3 FC70 POS_gx AL Funktion 172 ARaeppel  POS_&X

{E] Buellen
(g8 Bausteine & FCN w32 8 AL Funktion 298 ARasppel 5wz 8

1z DBA
(B Quellen
{23 Bausteine
El-{z2] DEMO
(& Quellen
~{gH Bausteing
E1{z7 HMI
{3 Quellen
(28 Bausteine
El-{z2] LASER
(B Quellen
(g8 Bausteine
1z LDGIC
(& Guellen
(28 Bausteine
[=k{z7] MAGNETIC
(B Quellen
~{gH Bausteine
El-{z7] S7GRAPH
(3] Quellen
£ Bausteine
127 TABLE
(B Quellen
g0 Bausteine
EHEg V1.0
(B Quellen
£ Bausteine

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. [
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Bearbeiten der Verkniipfung

Eigenschaften von Standards

allgemein  Yerkniipfung | Sicherheitzeinstellungen

Jd 3|

Standards
Zieltyp: Arwendung
Ziglort: 57hin
Ziel: C:M\Siemens\S tep7hs Thin' S Tratops, exe

¥ Getrerrter Speicherbereich

™ Unter anderem Benutzermamen ausfiihren

Ausfuhren in: IC:\S iemenshS tep e Thin

T astenkombination: IKein

Ausfibren I Mormales Fenster

=

Kommentar: I

Ziel suchen... | ﬂnderesil,lmbol...l

Eigenschaften von Standards

ak I .&bhrechenl UI_Jernehmenl

2=

Zlgemein  Werknlipfung SichelheitseinstellungenI

Standards

Zieltyp: Anwendung
Zielort: s7bin

Ziel: Igtop:-:. exel /e "C:NDater®5 TlibshStandardyStanda

¥ | Getiennten Speicherbersich

™ Unter anderem Benutzemamen auzfiihren

Avsfubren in: IC:\Siemens\Step?\s?bin

T astenkombination: IKein

Ausfihren: I Nomales Fenster j

Kommentar: I

Ziel zuchen. .. | Anderesil,.lmhol...l

Ansicht beim Offnen durch Doppelklick

W/ SIMATIC Manager - Standards
Datei Bearbeiten Einfilgen Zielsystem Ansicht Extras Fensker  Hilfe

ak. I Abblechenl Ulgernehmenl
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=1] MAGNETIC
=1] S7GRAPH
=1] TABLE
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Driicken Sie F1, um Hife zu erhalken.
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